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Kœpe 61/64 nÆ ul.
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NN: NAYY 4x150, l= 115m, p.b.Ł.5 - SRŁ.1

p.b.Ł.5

jest. 10,5/6

jest. NS

VRIS1K

SRŁ.1

SR 2/3

R0884-009005

R009004

LEGENDA

- existujœci podperný bod NN zostÆva

- existujœce NN kÆblovØ vedenie v zemi

- projektovanØ NN kÆblovØ vedenie v zemi - novÆ trasa

- existujœce NN vonkaj 21/32 ie vedenie

- projektovanÆ istiaca skriòa (pilierovÆ)

- existujœca istiaca skriòa urŁenÆ na demontÆ 29/32 

- existujœce NN kÆblovØ vedenie v zemi urŁenÆ na zru 21/32 enie
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PDSK

- existujœca istiaca skriòa

LEGENDA IN 13/16 INIERSKYCH SIETI

- existujœca kanalizÆcia (zakreslenÆ informatívne)

- existujœci vodovod (zakreslený informatívne)

- existujœci plynovod (zakreslený informatívne)

- existujœci telekomunikaŁný kÆbel (zakreslený informatívne)

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C

- samoŁinnØ odpojenie napÆjania

- dvojitÆ alebo zosilnenÆ izolÆcia

OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

N`MRAZOV` OBLAS 11/16  :    61/64 ahkÆ (NN)

ZNE¨ISTENIE OBLASTI :   silnØ - Z III

Legenda k rezom

Do spoloŁnØho výkopu sa spolu s projektovaným NN zemným

vedením ulo 29/32 í aj chrÆniŁka HDPE 40/33 pre optický kÆbel, l=115m.
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- kÆbel NN

- výkopový materiÆl

- zÆsyp hlinou

- rœra KSX PEG 90-NN

- zemniaci pÆsik FeZn 30x4mm 

- výstra 29/32 nÆ fólia 33cm

- chrÆniŁka pre optiku HDPE 40

- vrstva betónu

- priekopovÆ tvÆrnica
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KRI 13/16 OVANIE a SÚBEH s IS
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NS - nosnÆ svorka

- obmedzovaŁe prepätia NN (osadenØ na ståpe)

- novÆ rozpojovacia istiaca skriòa (osadenÆ na ståpe)

40

40

Krompachy - œprava NN a DP � ul. BanskÆ,

J.B. Ivana, MlynskÆ, Lesnícka, Kœpe¾nÆ

Rezy kÆblovými ryhami


